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รายงานความก้าวหน้า 
การเฝ้าตรวจคุณภาพน้ าในท่ีตั้งหน่วยทหาร เป็นโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตทหาร ท่ีท าการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าอุปโภค-บริโภค คุณภาพน้ าธรรมชาติจาก
แหล่งน้ าดิบในท่ีตั้งหน่วยของทหาร พื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ตลอดจนน้ าเสีย น้ าท้ิง จากโรงพยาบาลกองทัพบก โดย
การวิเคราะห์หาคุณลักษณะของน้ าทางกายภาพ เคมี สารเป็นพิษ จุลชีววิทยาและคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ปริมาณ
คลอรีนตกค้าง และ ความกระด้าง เป็นต้น  ซ่ึงอาศัยมาตรฐานน้ าบริโภคและน้ าประปาหรือน้ าบาดาลท่ีบริโภคได้ของ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.257) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2538) และมาตรฐานน้ าท้ิงจากอาคาร ตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 22 ตอน 125 ง หน้า 4 วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 เป็นเกณฑ์อ้างอิง  

การเฝ้าตรวจคุณภาพน้ าในปีงบประมาณ 2553 ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากพื้นท่ีหน่วย
ทหารกองทัพภาคท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 จังหวัด ได้แก่ จว.นครราชสีมา จว.อุดรธานี จว.ขอนแก่น 
จว.สกลนคร จว.นครพนม จว.บุรีรัมย์ จว.สุรินทร์ จว.ศรีสะเกษ จว.อุบลราชธานี จว.ร้อยเอ็ด และหน่วยทหารใน
ส่วนกลาง รวมจ านวนท้ังสิ้น 442 ตัวอย่าง แบ่งเป็นน้ าอุปโภค-บริโภค 361 ตัวอย่าง และน้ าธรรมชาติ 20 ตัวอย่าง 
และน้ าเสีย-น้ าท้ิง 61 ตัวอย่าง พบว่าคุณภาพของน้ าอุปโภค-บริโภค ร้อยละ 43.49 (157/361)ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพน้ าธรรมชาติจากแหล่งน้ าดิบ ร้อยละ 100.00 (20/20) ไม่ผ่านเกณฑ์ และคุณภาพน้ าเสีย-น้ าท้ิง ร้อยละ 55.74 
(34/61) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คุณลักษณะของน้ าอุปโภค/บริโภคท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าโดยส่วนใหญ่เกิด
จากมีค่าสี (ร้อยละ 45.85) และมีสารคลอรีนตกค้าง (ร้อยละ 38.85) ส่วนคุณลักษณะของน้ าธรรมชาติ (น้ าดิบ) ท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าเกิดจาก สี และ มีโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100ml) ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง (ร้อยละ
100) และคุณลักษณะของน้ าเสีย-น้ าท้ิง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่าส่วนใหญ่มีค่า บีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(ร้อยละ 73.52) รองลงมาคือพบตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 32.35)                
ผลจากการเฝ้าตรวจคุณภาพน้ าในท่ีตั้งหน่วยทหารอยา่งต่อเน่ือง ได้มีส่วนในการสร้างความตระหนักแก่ผู้บังคับหน่วย
ทหารต่าง ๆ ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมภิาค ให้เห็นความส าคัญของการจัดให้มีน้ าสะอาดแก่   ก าลังพล
ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งต้นน้ าท่ีน ามาใช้ผลิตเป็นน้ าอุปโภค-น้ าบริโภค ให้มี
คุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น อีกท้ังชว่ยสนับสนุนให้โรงพยาบาลกองทัพบกเพิ่มความใส่ใจในคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ด้วยการไม่
ปล่อยน้ าเสียหรอืน้ าท้ิงท่ีไม่ได้ผ่านการบ าบัด หรือผ่านการบ าบัดแล้วมีคุณภาพไม่ดีพอ ออกไปท าลายสิ่งแวดล้อม และ
อาจเป็นแหล่งก่อโรคระบาดอีกด้วย  
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